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TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1 - DO OBJETO 
 
Contratação de empresa certificada e especializada para recarga de extintores de incêndio (Item 1) e 
serviço de manutenção preventiva/corretiva de acessórios de hidrantes (Item 2) em uso nos imóveis 
da Justiça Federal em Goiânia, incluindo os serviços de recarga de agentes extintores, gases 
expelentes e o fornecimento de peças e demais materiais de consumo relacionados ao objeto, de 
acordo com as recomendações e normas vigentes do INMETRO/ABNT e do Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás, conforme detalhamento deste Termo de Referência e respectivo Edital. 
Observação: os serviços de manutenção de 2º nível (Recarga) e 3º nível (Recarga e Teste 
Hidrostático) deverão incluir a substituição de peças defeituosas detectadas nessas manutenções, 
tais como: alça de transporte, esguicho difusor, mangueira de descarga, manômetros, punho, suporte 
do esguicho difusor, tubo-sifão, válvulas de descarga. 

 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 
A manutenção preventiva e corretiva periódica de equipamentos de combate a incêndio é 
obrigatória e essencial para a segurança das pessoas e do patrimônio. Portanto, há a necessidade dos 
equipamentos de proteção e combate a incêndios estarem sempre em perfeitas condições de 
funcionamento, o que exige manutenção ordinária anual e extraordinária.  
 
A recarga e atualização de extintores de incêndio e a manutenção de acessórios de hidrantes são 
necessárias em função do vencimento anual da validade das cargas e em função da obrigatoriedade 
de testes obrigatórios nos cilindros a cada 5 (cinco) anos, conforme as recomendações e normas 
técnicas vigentes da ABNT, INMETRO e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, e tem como 
objetivo atender às normas de segurança indispensáveis ao bom funcionamento das unidades 
Judiciárias. 
 
3- DEFINIÇÕES 
 

• Manutenção: serviço efetuado no extintor de incêndio, com a finalidade de manter suas 
condições originais de operação, após sua utilização ou quando requerido por uma inspeção; 

• Manutenção de primeiro nível: manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por 
pessoal habilitado, que pode ser executada no local onde o extintor está instalado, não 
havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada; 

• Manutenção de segundo nível: manutenção que requer execução de serviços com 
equipamento e local apropriados e por pessoal habilitado. A manutenção de segundo nível 
consiste em a) desmontagem completa do extintor; b) verificação da carga; c) limpeza de 
todos os componentes; d) controle de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentarem um 
dos eventos de crista danificada, falhas de filetes, francos desgastados; e) verificação das 
partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão; f) substituição de 
componentes, quando necessária, por outros originais; 
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•  Manutenção de terceiro nível ou vistoria: processo de revisão total do extintor, incluindo a 
execução de ensaios hidrostáticos. 

• Recarga: reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor e/ou expelente; 
• Componentes originais: aqueles que formam o extintor como originalmente fabricado ou 

que são reconhecidamente fabricados pelo fabricante do extintor. Exceção para o quadro de 
instruções, desde que contenha as informações originais do fabricante e a identificação da 
empresa de manutenção; 

• Ensaio hidrostático: aquele executado em alguns componentes do extintor de incêndio e 
acessórios de hidrantes sujeitos à pressão permanente ou momentânea, utilizando-se 
normalmente a água como fluido, que tem como principal objetivo avaliar a resistência do 
componente a pressões superiores à pressão normal de carregamento ou de funcionamento 
do extintor, definidas em suas respectivas normas de fabricação; 

• Hidrante: Ponto de tomada de água onde há uma (simples) ou duas (duplo) saídas contendo 
válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e 
demais acessórios. 

• Sistema de hidrantes ou de mangotinhos: Sistema de combate a incêndio composto por 
reserva de incêndio, bombas de incêndio (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes 
ou mangotinhos e outros acessórios descritos nesta Norma. 

 
4 - DA VISITA TÉCNICA, COLETA E ACOMPANHAMENTO DO ESVAZ IAMENTO DO 
CONTEÚDO DOS EXTINTORES 
 
A visita técnica será realizada nos imóveis da Justiça Federal em Goiânia, conforme item 10 deste 
Termo de Referência, onde encontram-se os equipamentos e acessórios objetos deste certame, 
executando os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 
incorrerem em omissões e/ou erros que não poderão ser alegados em favor de eventuais pretensões 
de acréscimos de preços. 
O Termo de Vistoria deverá ser devidamente assinado pelo representante da Justiça Federal e da 
empresa que realizará a visita técnica. As visitas deverão ser agendadas através dos telefones (62) 
3226-1536 / 3226-1538 com o supervisor da Seção de Segurança, Vigilância e Transporte (SEVIT) 
ou substituto legal, no horário de 12h às 19h. 
O procedimento de retirada dos equipamentos das dependências da CONTRATANTE para 
manutenção será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o ônus de transporte dos 
equipamentos para reparo em outro centro, e somente será efetuado após a assinatura do respectivo 
Termo de Responsabilidade, conforme o caso. 
Os extintores deverão ser coletados e devolvidos pela CONTRATADA nos respectivos imóveis da 
Justiça Federal em Goiânia onde foram retirados inicialmente, de maneira que a 
configuração/distribuição desses equipamentos não seja alterada, conforme detalhamento deste 
Termo de Referência. 
A Contratada deverá fornecer e instalar extintores de incêndio substitutos, conforme legislação 
vigente, revisados do mesmo tipo, capacidade e quantidade para todos os extintores retirados, na 
mesma data em que ocorrer a retirada. 
O serviço de esvaziamento/descarte do conteúdo dos extintores vencidos deverá ser realizado de 
acordo com a legislação vigente e, a critério da Administração, poderá ser acompanhado por 
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servidor da Justiça Federal. Por essa razão, a empresa contratada deverá executar o procedimento de 
esvaziamento/descarte supracitado em dependências localizadas até 30 (trinta) quilômetros do 
Edifício Sede da Justiça Federal em Goiás. 
 
5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A manutenção do extintor de incêndio deverá ser realizada adotando-se os seguintes procedimentos: 

• Desmontagem completa do extintor de incêndio; 
• Verificação da necessidade de o recipiente ou cilindro ser submetido ao ensaio hidrostático; 
• Verificação da carga; 
• Limpeza de todos os componentes e desobstrução (limpeza interna) dos componentes 

sujeitos ao entupimento; 
• Inspeção visual das roscas dos componentes removíveis e verificação dimensional para as 

roscas cônicas dos cilindros para extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono 
(CO2) e cilindros para gases expelentes; 

• Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão; 
• Regulagem da válvula de alívio; 
• Regulagem estática do regulador de pressão; 
• Verificação do indicador de pressão, o qual não poderá apresentar vazamento e deverá 

indicar marcação correta quanto à faixa de operação; 
• Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com auxílio de lupa, os quais não 

podem apresentar rachaduras ou fissuras; 
• Verificação do tubo sifão quanto ao comprimento, integridade da rosca, existência de 

chanfro e demais características que possam interferir no desempenho do extintor de 
incêndio; 

• Avaliação de todos os componentes do extintor de incêndio, podendo acarretar na realização 
de ensaios e em substituição dos componentes que não atendam as especificações técnicas, 
sendo que os ensaios de componentes devem ser realizados sempre que exigido o ensaio 
hidrostático do recipiente ou cilindro. 

• Fixação dos componentes roscados com aperto adequado, sendo que para a válvula de 
descarga, bujão de segurança, tampa e mangueira devem ser adotadas as recomendações do 
INMETRO; 

• Substituição do quadro de instruções adequado ao tipo e modelo do extintor; 
• Montagem do extintor de incêndio com os mesmos componentes previamente identificados 

e devidamente verificados, ensaiados e aprovados, ou com componentes substituídos que 
atendam as Normas e requisitos técnicos aplicáveis; 

• Efetuar registro dos componentes substituídos, quando aplicável; 
• Execução de recarga do extintor de incêndio; 
• Colocação do anel de identificação da manutenção; 
• Realização do ensaio de vazamento; 
• Colocação da trava e lacre; 
• Fixação do selo de identificação da conformidade; 
• Fixação da etiqueta auto-adesiva contendo declaração e condições da garantia. 
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A manutenção dos acessórios dos hidrantes deverá ser realizada conforme as normas vigentes. 
 
A CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado das atividades executadas, entregando ao 
fiscal do contrato o original assinado pelo técnico que executou os serviços, sempre que concluir 
cada etapa, visando um melhor acompanhamento e controle do progresso dos serviços, bem como o 
cumprimento dos prazos estabelecidos. O relatório de inspeção deve conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
a) data da inspeção e identificação da empresa executante; 
b) identificação do extintor; 
c) localização do extintor; 
d) conferência por pesagem, da carga de cilindro carregado com dióxido de carbono; 
e) registros das não-conformidades.  
 
SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS 
 
Correrá por conta da CONTRATADA a substituição de todas as partes e peças necessárias ao 
perfeito funcionamento dos extintores de incêndio e acessórios de hidrantes, diagnosticadas falhas 
e/ou defeitos, durante a vistoria e a manutenção; 
As partes e/ou peças danificadas somente poderão ser substituídas por outras novas, com garantia e 
em conformidade com as recomendações do fabricante; 
 
MATERIAIS DE CONSUMO 
 
Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais de consumo necessários 
à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza, higienização, entre outros, assim como 
todo o ferramental apropriado para a consecução dos serviços contratados. 
 
CERTIFICAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA 
 
A empresa vencedora da licitação deverá estar em conformidade com as Portarias 158, de 27 de 
junho de 2006, e 173, de 12 de julho de 2006, do INMETRO, realizando a manutenção dos 
extintores e acessórios de hidrantes de acordo com as normas abaixo, complementares ao 
Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ), aprovado pela citada Portaria 173: 
NBR 11715 - Extintores de incêndio do tipo carga d' água - Especificação; 
NBR 11716 - Extintores de incêndio com carga de gás carbônico - Especificação; 
NBR 10721 - Extintores de incêndio com carga de pó químico - Especificação; 
NBR 12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio; 
NBR 13485 - Manutenção de 3o nível em extintores; 
NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio - Especificação; 
NBR 9654 - Indicador de pressão para extintores de incêndio - Especificação; 
NBR 12274 - Inspeção em cilindros de aço sem costura para gases – Procedimento; 
NBR 13714 – Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. 
A prestação de serviços de recarga, manutenção e instalação de extintores de incêndios e 
manutenção de acessórios de hidrantes, deverão atender ao especificado nas normas estabelecidas 
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pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em especial a NBR 12962, 13485, 14105, 
11715, 11716, 10721, 9654 e 9695, nas Portarias do INMETRO/MDIC em especial a n°158/06 e 
n°173/06 e nas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, bem como demais 
legislações em vigor, ou que venham a ser editadas no transcorrer da vigência do contrato. 
A proponente deverá apresentar comprovante de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros do 
Estado de Goiás para realização de serviços de manutenção e recarga de extintores. 
 
MANUTENÇÃO EXTERNA 
 
A manutenção compreenderá os serviços de recarga, revisão, teste hidrostático, se for necessário, 
reposição de peças originais e pintura quando necessária, bem como a retirada, o transporte e a 
devolução dos extintores correrão por conta exclusiva da Contratada. No preço cotado deverão estar 
incluídos ainda: impostos, contribuições, taxas, frete, transporte e, se houver, seguro, bem como 
todos os demais encargos incidentes. 
 
6 – GARANTIA 
 
Será dada garantia mínima de 01(um) ano para todos os serviços realizados e de 180 (cento e 
oitenta) dias para peças substituídas.  
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações do licitante vencedor: 
 

• A CONTRATADA deverá contar com equipe de profissionais habilitados à manutenção dos 
extintores de incêndio e acessórios de hidrantes, devendo o Engenheiro/Responsável 
Técnico, comprovar registro profissional o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA. Esse Engenheiro/ResponsávelTécnico que assumir a responsabilidade 
técnica pelos serviços prestados deverá comprovar vínculo formal com a empresa 
CONTRATADA; 

• A LICITANTE deverá apresentar um ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, comprovando a prestação de serviços similares ao objeto do presente Termo; 

• A CONTRATADA também deverá apresentar à Justiça Federal em Goiás, antes de iniciar a 
execução do serviço, a ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
relativa às atividades relacionadas neste Termo de Referência. A apresentação da ART é 
indispensável para iniciar a prestação dos serviços; 

• A Licitante deverá apresentar comprovante de credenciamento emitido pelo órgão 
responsável pela prevenção e combate a incêndio - Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Goiás; 

• Entregar os bens, objeto da presente licitação, dentro do prazo avençado, nas especificações, 
quantidades e locais determinados; 

• Responder pelos vícios e defeitos dos bens e assumir os gastos e despesas que se fizerem 
necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição; 
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• Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
quantitativos dos materiais até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado; 

• Manter durante toda a execução do contrato, formalizado por meio de nota de empenho, as 
mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação; 

• Prestar assistência técnica no período da garantia dos equipamentos nas dependências da 
Justiça Federal em Goiás, e quando houver necessidade da remoção dos equipamentos 
assumir todas as despesas do deslocamento. 

 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

• Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota 
fiscal/fatura a efetiva entrega dos bens contratados e o seu aceite; 

• Efetuar o pagamento, conforme este termo de referência; 
• Aplicar, se necessário, as sanções; 
• Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados. 

 
 
9 – PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
A CONTRATADA iniciará a execução dos serviços após o recebimento da Nota de Empenho e 
ficará submetida ao cumprimento dos prazos que se seguem, quanto aos extintores de incêndio 
situados nos Edificios-Sede/Anexo, Edifício Gama Dias, Galpão do Almoxarifado e Depósito 
Judicial, todos na Capital: 

• 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, para recolher os 
equipamentos, para fornecer e instalar os extintores de incêndio substitutos e iniciar a 
manutenção de acessórios de hidrantes; 

• 10 (dez) dias úteis, a contar do recolhimento, para proceder à manutenção pertinente e 
providenciar imediata devolução às dependências dos prédios; 

 
10 - LOCAIS DE EXECUÇÃO 
 

1. Goiânia: 
• Edifício-Sede e Anexo: Rua 19, n.244, Setor Central e Rua 20, s/n, Setor Central, 

Goiânia, Goiás; 
• Galpão do Almoxarifado: Rua 804, n. 19, Qd. 922, Goiânia, Goiás, CEP 74.331-120; 
• Edifício Gama Dias: Avenida República do Líbano, n.1.513, esquina com Avenida 

B, Qd. D-1, Lts. 21/30, Setor Oeste, CEP 74.125-125, Goiânia, Goiás; 
• Depósito Judicial: Rua Amélia Rosa, Quadra CH, Lote 17-EF, Setor Sítio Ipê, 

CEP74680-010, Goiânia, Goiás. 
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11 - VALOR TOTAL ESTIMADO 
 
 

(Deverá ser elaborado pelo setor de compras e licitações) 
 
 
 
12 - FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
 

(Deverá ser elaborado pelo setor de compras e licitações e também constará no edital, 
quando houver) 

 
 
 
13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

(Conforme respectivo Edital/Condições Gerais de Fornecimento) 
 
 
 
14 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊ NCIA 
 
 

Seção de Segurança, Vigilância e Transporte e Setor de Compras e Licitações. 
 

 
15 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA MINUTA DO EDITA L 
 
 

(Deverá ser elaborado pelo setor de compras e licitações) 
 
 
 
 
 
Goiânia, 02/07/2018. 
 

Rodrigo M.R.Guimarães 
Supervisor da SEVIT 
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Anexo I –Distribuição dos Extintores nas Unidades da JFGO em Goiânia – Item 1 

 
LOCAIS: EDIFÍCIO SEDE,  ANEXO, GAMA DIAS, GALPÃO AL MOXARIFADO E GALPÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL  

 
LOCAL/EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

(UM)EXTINTORES DO TIPO 
ÁGUA PRESSURIZADA 

10l(MANUTENÇÃO 2ºNÍVEL) 

QUANTIDADES (UN) 
DE EXTINTORES DO 

TIPO PÓ 
QUÍMICO/4KG/20BC 

(MANUTENÇÃO 
2ºNÍVEL)  

QUANTIDADE (UN) 
DE EXTINTORES DO 
TIPO PÓ QUÍMICO 

12KG/30BC 
(MANUTENÇÃO 2º 

NÍVEL)  

QUANTIDADES (UN) 
DE EXTINTORES DO 
TIPO PÓ QUÍMICO 
ABC/6KG/3A/20BC 

QUANTIDADES (UN)  
DE EXTINTORES DO 
TIPO PÓ QUIMICO 

SECO/6KG/20BC  
(MANUTENÇÃO 

2ºNÍVEL) 

QUANTIDADES DE 
EXNTINTORES 
(UN) DO TIPO 

CO2/6KG/5BC 
(MANUTENÇÃO 

2ºNÍVEL) 

QUANTIDADES (UN) DE 
EXTINTORES DO TIPO 

PÓ/20KG/6A/40BC/ABC 
SOBRE RODAS 

(MANUTENÇÃO 2ºNÍVEL)  

QUANTIDADES DE 
EXTINTORES A SEREM 

TESTADOS 
(MANUTENÇÃO DE 3º 

NÍVEL) 2018 

TOTAL 

TERRAÇO/CASA DE MÁQUINAS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

9º ANDAR/SEDE 3 0 0 1 2 2 0 0 8 

8º ANDAR/SEDE 3 0 0 1 2 2 0 0 8 

7º ANDAR/SEDE 3 0 0 0 3 2 0 4 8 

6º ANDAR/SEDE 3 0 0 2 2 2 0 5 9 

5º ANDAR/SEDE 3 0 0 2 2 2 0 6 9 

4º ANDAR/SEDE 3 0 0 0 3 2 0 6 8 

3º ANDAR/SEDE 3 0 1 0 2 2 0 6 8 

2º ANDAR/SEDE 3 0 0 1 2 2 0 3 8 

1º ANDAR/SEDE 3 0 0 0 4 2 0 4 9 

MEZANINO/SEDE/ANEXO 6 0 1 0 6 1 0 10 14 

TÉRREO/SEDE/ANEXO 9 0 1 0 7 0 0 13 17 

SUBSOLO/SEDE 3 0 0 0 5 2 1 5 11 
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GARAGEM OFICIAL/ANEXO 1 1 1 0 2 1 0 2 6 

GARAGEM DIRETORIA/ANEXO 7 0 0 0 4 0 0 8 11 

GALPÃO DO ALMOXARIFADO  14 0 0 0 5 2 1 8 22 

 DEPÓSITO JUDICIAL 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

TERRAÇO/BARRILETE/GAMA 
DIAS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 ANDAR/GAMA DIAS 7 5 0 0 0 0 0 0 12 

5º ANDAR GAMA DIAS 7 5 0 0 0 0 0 0 12 

 4º ANDAR GAMA DIAS 5 4 0 0 0 0 0 0 9 

 3º ANDAR GAMA DIAS 7 6 0 0 0 0 0 0 13 

2º ANDAR GAMA DIAS  6 5 0 0 0 0 0 0 11 

 1º ANDAR GAMA DIAS 5 6 0 0 0 0 0 1 11 

CPD/MEZANINO/GAMA DIAS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 TÉRREO GAMA DIAS 1 1 0   0 0 0 0 2 

 SUBSOLO GARAGEM/ GAMA DIAS 6 6 0 0 0 0 0 1 12 

TOTAL 112 39 4 7 51 28 3 82 244 
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Observação: dos extintores relacionados no Térreo do Edifício Sede há 3 extintores na reserva da Sevit (1CO2/6KG; 1PÓ/12KG e 1PÓ/6KG).  

  
 
 
 
 

Anexo II – Acessórios de Hidrantes – Item 2 
Previsão de Serviços de Inspeção, Teste e Manutenção 

Especificação dos Serviços para Acessórios de Hidrantes UNID 
Quantidade 

Estimada 

Teste Hidrostático para Mangueira 1  ¹/² (Tipo 1) Unid 41 

Manutenção das Mangueiras 1¹/²  (Tipo 1) Unid 41 

Manutenção dos Bicos Tipo "Agulha" 1 ¹/² Unid 33 

   Serviço de Inspeção, Teste e Substituição de Anéis de Vedação para Mangueira  1  ¹/² Unid 82 

   Serviço de Inspeção, Teste e Substituição de Anéis de Vedação para Bico Agulha 1  ¹/² Unid 33 

Serviço de Inspeção, Teste e Substituição de Anéis de Vedação para Engate do Hidrante Unid 33 

 


